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1. Veranlassung 
 
Der neu installierte Kaltwassersatz wurde im Innenhof, im Bereich der vorhandenen Klima-
Splitgeräte aufgestellt. Hier fängt sich der Schall, trotz Installation einer Schallschutzwand 
und führt zu Geräuschproblemen bei den Mitarbeitern in den angrenzenden Büros. 
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2. Grundlagen  

 
Der Kaltwassersatz emittiert einen Schallpegel bis 70 dB(A). 
 
 



 
 

Gemeinde Dötlingen, Hauptstr. 26, 27810 Neerstedt  
Umbau und Erweiterung Rathaus 
-Variantenvergleich für Lärmreduzierung Kaltwassersatz- 
 
 
 

Seite | 5 

3. Variante 1 – Einbau von schalldichten Fenstern 
 
Hier sind zwei Fenster so schalldicht zu erneuern, dass die Geräusche im Büro in 
ausreichendem Maße reduziert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Fenster dann nicht mehr zu öffnen sind, müssen Luftnachtrömelemente eingebaut 
werden, die ebenfalls den Schall absorbieren 
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Kosten zu Variante 1 
 
2 schalldichte Fenster a´ 1.000,00 € =                       2.000,00 € 
Einbau von 2 Nachströmelemente a´ 500,00 € =       1.000,00 € 
Einbau von 2 Wandventilatoren DN 100 a´ 450,00 € = 900,00 € 
Maurerarbeiten pauschal                                            2.500,00 € 
Elektroarbeiten für Ventilatoren                                  1.500,00 € 
Malerarbeiten pauschal                                              1.200,00 € 
                                                                                   --------------- 
                                                                      Gesamt 9.100,00 € 
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4. Variante 2 – Versetzen des Kaltwassersatzes an eine andere 
Position 

 
Hier bietet sich eine andere Gebäudeecke an, da dort die angrenzenden Fenster zu einem 
Flur gehören und sich keine Büro´s in unmittelbarer Nähe befinden. Sh. anliegenden 
Lageplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es müssen dann allerdings die Kälteleitungen im Erdreich verlegt werden. 
 

Kosten zu Variante 2 
 
Deinstallation und Neuinstallation                                                    2.000,00 € 
Betonplatte erstellen                                                                        1.500,00 € 
Verlegung von Kälteleitung inkl. Erdarbeiten 18 m x 100,00 €/m = 1.800,00 € 
Elektroarbeiten pauschal                                                                 1.000,00 € 
Einbau neuer Lärmschutzwände                                                     2.500,00 € 
                                                                                                        --------------- 
                                                                                           Gesamt 8.800,00 € 
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5. Variante 3 – Versetzen des Kaltwassersatzes in die 
Außenanlagen 

 
Bei der Installation in ein Gebüsch vor den Parkplätzen ist die Anlage weiter von den Büros 
entfernt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosten zu Variante 3 
 
Deinstallation und Neuinstallation                                                   2.000,00 € 
Betonplatte erstellen und Bewuchs entfernen/anpflanzen              2.500,00 € 
Verlegung von Kälteleitung inkl. Erdarbeiten 32 m x 100,00 €/m= 3.200,00 € 
Elektroarbeiten pauschal, inkl. Kabelverlegung                              1.500,00 € 
                                                                                                       --------------- 
                                                                                          Gesamt 9.200,00 € 
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6. Variante 4 – Versetzen des Kaltwassersatzes in den 
Fahrradschuppen 

 
Hier ist die Anlage dann am weitesten vom Rathaus entfernt und ist geräuschmäßig isoliert. 
Eine Überdachung wäre dann auch gleich vorhanden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosten zu Variante 4 
 
Deinstallation und Neuinstallation                                                        2.000,00 € 
Betonplatte erstellen und Pflaster entsorgen                                       1.500,00 € 
Verlegung von Kälteleitung inkl. Erdarbeiten 110 m x 100,00 €/m = 11.000,00 € 
Elektroarbeiten pauschal mit Kabelverlegung                                     1.500,00 € 
                                                                                                            --------------- 
                                                                                             Gesamt 16.000,00 € 
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7.  Fazit 
 
 
Nachfolgend eine Zusammenstellung der Varianten: 
 
Variante 1, Fensterumbau                             9.100,00 € 
Variante 2, andere Gebäudeecke                  8.800,00 € 
Variante 3, Einbau in Gebüsch                      9.200,00 € 
Variante 4, Verlegung in Fahrradschuppen 16.000,00 € 
 
 
Zusammengefasst ist hier die Variante 2 die wirtschaftlichste Lösung und erbringt ebenfalls 
eine ausreichende Geräuschreduzierung. 
 
Wir schlagen daher die Variante 2 vor, da hier der geringste rohrleitungstechnische Aufwand 
notwendig ist und eine optimale Geräuschreduzierung zu erwarten ist. 
  
 
Visbek, den 29.08.2022 
Dipl.-Ing. F. Wempe 
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8.  Anlagen 

 
Lageplan mit Darstellung der vier Varianten: 
 
 




